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1. Конструкция стены здания показана условно. Конструкция стены здания показана условно. 2. Прибор охранный режимных помещений "ПОРП-1" крепить с помощью монтажных частей из комплекта поставки. Прибор охранный режимных помещений "ПОРП-1" крепить с помощью монтажных частей из комплекта поставки. 3. Подвод сигнального кабеля, а также вибрационного чувствительного элемента условно не показан. Подвод сигнального кабеля, а также вибрационного чувствительного элемента условно не показан. 4. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия и эксплуатационную документацию (в т.ч. в схемы электрические) без предварительного уведомления.


